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道路斜線

許容高さ:(6.000+4.159+4.159)x1.50 = 21.477(m)
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隣地斜線

許容高さ:31.000+4.122x2.50 = 41.305(m)

屋根高さ:6.529-0.450x0.100+0.272 = 6.756(m)

41.305 ＞ 6.756  ∴ OK
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床下換気口：JOTO土台パッキン施工

防火ダンパー付換気ガラリ

換気口（防火ダンパー付）

換気口（防火ダンパー付）

軒裏換気  JOTO軒天換気 軒先タイプ

軒裏仕上  アスノン 厚8mm

不燃番号  NM8314

準耐火構造 QF030RS-0172

軒裏換気  JOTO軒天換気 軒先タイプ

軒裏仕上  アスノン 厚8mm

不燃番号  NM8314

準耐火構造 QF030RS-0172

防火設備 EB-1719-1

防火設備 EB-1701

防火設備 EB-1535

破風板・鼻隠し：ケイカル板 厚8mm

屋根：GL鋼板AT葺き

   22ｋｇアスファルトルーフィング 

   エコヘルボード張り厚8ｍｍ

   厚12mm構造用合板下地

外壁：サイディング 厚16mm

   構造用合板 厚9mm
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建具の中心

東 側  立 面 図 S : 1 / 1 0 0
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換気口（防火ダンパー付） 24H

防火設備 EB-1960

給気口（防火ダンパー付） 24H

太陽光発電システム屋根置き型

防火設備 EB-1263

屋根：GL鋼板AT葺き

   22ｋｇアスファルトルーフィング 

   エコヘルボード張り厚8ｍｍ

   厚12mm構造用合板下地

換気口（防火ダンパー付） 24H

防火設備 EB-1960

給気口（防火ダンパー付） 24H

太陽光発電システム屋根置き型

防火設備 EB-1263

屋根：GL鋼板AT葺き

   22ｋｇアスファルトルーフィング 

   エコヘルボード張り厚8ｍｍ

   厚12mm構造用合板下地

隣地斜線

許容高さ:31.000+0.449x2.50 = 32.122(m)

屋根高さ:6.529+12.280x0.100+0.272 = 8.029(m)

32.122 ＞ 8.029  ∴ OK
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隣地斜線

許容高さ:31.000+0.165x2.50 = 31.412(m)

屋根高さ:6.529-0.450x0.100+0.272 = 6.756(m)

31.412 ＞ 6.756  ∴ OK
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